PIRTE METAL

FICHE DE SYNTHESE

Re

ére : N4

Client :

|NGE

Bétiment : Force Europe

Chantier : Affaire 1007 : SALINI

Localisation :

Poste Force 2

Etage :  Niveau -1
Réservation Base Marché : || Réception des supports  Date Réservation Validée : Marque de porte - PORTEMETAL
Largeur plan: 1756 mm Largeur : mm - Largeur : -mm
Hauteur plan: 2178 mm Hauteur : mm Hauteur : -mm Modale : PREMIUM
Largeur passage libre (180°) : 800+800=1600 mm Support : . Firestop
Largeur passage libre (90°) : 1562 mm Béton g UmMMmﬂﬁo.m§ Type de cadre :
. . __Qm .
Hauteur passage libre : 2100 mm o“m%_m Coupe-Feu El2 60 7 TUNNEL
Ind:0| Date: 20/05/2020 PV : RS19-111 + _tdle d'habillage
Ind: /4\ Date: 26/01/2021 7 Sens d'Ouverture Poussant DROITE
Extérieur &J% RAL: 7040
INT -
2 Equipements Réf : T-chek
x
- 4 | Poignée fixe
i T (Coté Paumelle)
2 | Serrure Antipanique 1pt S2F
3 Demi-Cylindre Européen c2
o 5 1562 =Passagé libre a 90 35x10
w W ..% 4 | Barre antipanique CROSS ABAA1
m % % 7 781 fi R 5 | Géche Electrique 12V a S2
I 7 5 \\ | EMISSION
n”n_u -_\ % I | 6 |Crémone pompier Encastrée BA32
% M_u o_m ) - #Hu.m._ ‘ i Ferme-porte a bras
N m ﬂ _HﬁfHNMH_ ! (COTE paumelles) + Sélect. TS10+SF1
AN o b K
PI de protection b
800 800 = Passage libre P o
A @OO = _Ummmm@® libre 9 | Butée de Sol AC14
1756 = Réservation Bon pour accord le :
Sg L. Nom + Signature :
— 3 .Hm —t_ m C —- 9 Une validation est Définitive et
aucune modification ne pourra étre accordée.




